
Desenrosque o copo do filtro. 
Utilize a chave se necessário 
(segure com uma das mãos o 
filtro, para não danificar a 
tubulação).

Faça uma limpeza do copo 
e da tampa do filtro. Utilize 
apenas água e sabão 
biodegradável. Evite 
materiais abrasivos.

Encaixe o novo elemento 
filtrante dentro do copo e 
enrosque o copo de volta na 
tampa. Abra novamente o 
registro do hidrômetro.

Feche o registro 
do Hidrômetro

Com uma luva, 
retire o elemento 
filtrante cheio de 
impurezas.

Observe se o anel 
o’ring utilizado para a 
vedação do filtro está 
devidamente alojado 
na tampa.

Em caso de 
vazamento, verifique 
as conexões e o aperto 
do copo do filtro.


